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KOMPONENTER

Vattenbatteri skall alltid motströmskopplas.

Montera kylbatteriet i tilluftskanalen och monteras för horisontell luftström.

Montera styrventilen på tilloppsledningen.

Montera ventilställdonet SD1 på ventilen.

Montera tilluftsgivaren GT1 i kanalen efter vattenbatteriet.

GT1 bör monteras ca 2m från kylbatteriet

ELANSLUTNING

Lossa befintlig tilluftsgivare på plint 41-42. 

Befintligt tilluftsgivare kan sitta kvar i aggregatet.

Anslut ventilställdonet SD1 på plint enligt schema nedan.

Anslut den nya förlängda tilluftsgivaren GT1 på plint 41-42. 

FUNKTION

Aggegatets styrsystem öppnar och stänger ventilen utifrån kylbehov

Vattenbatteri kyla
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Förslag på inkoppling av styrventil
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