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Utgivning: December 2022.  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

PRODUKTBESKRIVNING

I kalla områden med dimensionerande utetemperatur är 

lägre än -25° C kan aggregatet förses med förvärmare. 

Ställbar inkopplingstemperatur. Rekomenderad 

inställning -10°. Levereras med fästskruvar

MONTERING

OBS! Bryt spänningsmatning.  

Dra ur stickkontakt till aggregat. Förvärmaren monteras 

i utelufts kammare med medföljande skruvar i EPP 

material enligt bild.

Elkablar ansluts till kopplingslist

placerad under kretskort
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