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Utgivning: December 2022.  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Förvärmare monteras i uteluftskanal mellan filter och styrutrustning 

enligt bild. Skruvas fast med medföljande skruvar i ram av EPP-

materialet. 

Effekten varierar mellan 200-1250 W beroende på luftflöde och 

uteluftstemperatur. 

- Välj förvärme i parameter 250 under tepmeraturinställningar. 

- Välj tillslagstemperatur i parameter 251. Förvärmaren kommer vara 

inkopplad så länge uteluftstemperaturen understiger inställt värde.

Förvärmare A70T EvoControl
ART.NR 399176

Inkopplas 
på kretskort 
till plint 17

och plint 18


